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Außen
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A 8
A 9
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Brenneranf.

Raumtemperatur

7A

A4

S7

S13

A10 A11

S6

S9

S10

S4

S14

S

S8

S1

 S 1 Aussentemp

 S 2 Raumtemp

 S 3 T.Heizkr.VL

 S 4 T.Heizkr.RL

 S 5 Heizkessel

 S 6 T.Boiler.m

 S 7 T.Boiler.o

 S 8 Warmwasser

 S 9 Puffer1OBEN

 S 10 Puffer1Mitte

 S 11 Puffer1UNTEN

 S 12 Puffer2OBEN

 S 13 Puffer2UNTEN

 S 14 Ström.Schalt

 S 15 WMZ Heizkr.

 S 16 WMZ Warmwas.

S11

S12

 A 1 Pumpe-Hzkr

 A 2 Ladep.Puffer

 A 3 unbenutzt

 A 4 Ladep.WW.Sp

 A 5 unbenutzt

 A 6 unbenutzt

 A 7 UWP_Frischw.

 A 8 Misch.Hzkr

 A 9 Misch.Hzkr

 A 10 Vorregelung

 A 11 Vorregelung

15

S16

NWK2/1

NWK2/3
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NWK2/2

    Netzwerk - Ausgangsvariable    
ANALOG1 NWK:1 NWA:1N17

 S 7 T.Boiler.o

    Netzwerk - Ausgangsvariable    
ANALOG2 NWK:1 NWA:2N18

 S 9 Puffer1OBEN

    Netzwerk - Ausgangsvariable    
ANALOG3 NWK:1 NWA:3N19

 S 13 Puffer2UNTEN
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NWK2/4

    Netzwerk - Ausgangsvariable    
ANALOG4 NWK:1 NWA:4N20

 S 11 Puffer1UNTEN

UVR1611 Knotenpunkt "1"



 A 1 Pumpe-Hzkr

 A 8 Mischer AUF
 A 9 Mischer ZU

Misch.Hzkr

 A 10 Mischer AUF
 A 11 Mischer ZU

Vorregelung

 S 2 Raumtemp

 S 3 T.Heizkr.VL

 S 1 Aussentemp

 A 2 Ladep.Puffer

1

2

6

Type:

Eingangsvar.:

  Heizkreisregler  
  HEIZKR.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Heizkreis
Freigabe Pumpe
Freigabe Mischer
Raumtemperatur
Vorlauftemperatur
Aussentemperatur
Externer Schalter

Vorlaufsolltemp.
eff. Raumtemp.

Heizkreispumpe
(Schaltausg.)

Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

Wartungsbetr.
Frostschutzb.

Type:

Eingangsvar.:

  Ladepumpe  
Holzkessel

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Pumpe
Zubringertemperatur
Referenztemperatur
Mindesttemp. Zubringer
Maximaltemp. Referenz

Ladepumpe
(Schaltausg.)

Type:   Anforderung WW  
  WW_ANF.  

Ausgangsvar.:
Bez.:
Eingangsvar.:

Anforderung
(Schaltausg.)

Freigabe Anforderung
Warmwassertemp.
Solltemperatur

eff. Solltemp.

Br.Leistung
(Drehz. Ausg)

Solltemp.

Externer Schalter

 S 6 T.Boiler.m

 A 4 Ladep.WW.Sp

 S 5 Heizkessel

 S 13 Puffer2UNTEN

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BETRSTDZ.4  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  HYG.WW-B.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

 S 8 Warmwasser

 S 7 T.Boiler.o

 S 8 Warmwasser

 S 8 Warmwasser

 S 8 Warmwasser

 S 14 Ström.Schalt

Strömungsschalter
optional

 A 7 UWP_Frischw.

7

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BETRSTDZ.2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BETRSTDZ.3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

Type:

Eingangsvar.:

  Mischerregelfunktion  
  M-REG.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Mischer (inv.)
Regeltemperatur
Sollwert

Regelsolltemp.
Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  MAX(An)  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

 A 2 Ladep.Puffer

Type:

Eingangsvar.:

  Ladepumpe  
  LDPUMPE1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Pumpe
Zubringertemperatur
Referenztemperatur
Mindesttemp. Zubringer
Maximaltemp. Referenz

Ladepumpe
(Schaltausg.) S 9 Puffer1OBEN

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK:2 NWA:1ANALOG117N

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK:2 NWA:4ANALOG420N

3

4

5

9

10

11



 S 3 T.Heizkr.VL

 S 4 T.Heizkr.RL

 S 15 WMZ Heizkr.

Type:

Eingangsvar.:

  Wärmemengenzähler  
WMZ-Radiatoren

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Wärmemngz.
Vorlauftemperatur
Rücklauftemperatur

Leistung
Megawattstd.

Durchfluss
Zählerrücksetzung

 Kilowattstd.

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BETRSTDZ.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

 S 8 Warmwasser

 S 16 WMZ Warmwas.

Type:

Eingangsvar.:

  Wärmemengenzähler  
Frischwasser

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Wärmemngz.
Vorlauftemperatur
Rücklauftemperatur

Leistung
Megawattstd.

Durchfluss
Zählerrücksetzung

 Kilowattstd.
    Netzwerk - Eingangsvariable    

NWK:2 NWA:3ANALOG319N

 S 14 Ström.Schalt

 A 1 Pumpe-Hzkr

8
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13


