
Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur

Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung

Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.

Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  MINFUNKT.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich

Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  DIFFUNKT.2  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 6 VL Solar sek

 S 2 Puffer oben1

 S 6 VL Solar sek

 S 2 Puffer oben1

 S 6 VL Solar sek

 S 6 VL Solar sek

 S 1 T.Kollektor

 S 3 Puffer unten

 S 2 Puffer oben1

 S 7 VL Solar pri

 S 3 Puffer unten

 A 4 Pu.Solar pri

 A 1 Pu Solar sek

 A 4 Pu.Solar pri

 A 1 Pu Solar sek

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  HYG.WW-B.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.

Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  DIFFUNKT.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich

Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  MINFUNKT.2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  MAXFUNKT.1  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 2 Puffer oben1

 S 6 VL Solar sek

 S 6 VL Solar sek

 S 2 Puffer oben1

 S 4 T.Warmwasser

 S 2 Puffer oben1

 S 4 T.Warmwasser

 S 4 T.Warmwasser

 S 4 T.Warmwasser

 A 2 Ladep.WW.

 A 3 Topladung

 A 3 Topladung

1

2

3

4

5

6

7

8

Type:

Eingangsvar.:

  Wärmemengenzähler  
  WMZ SOLAR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Wärmemngz.
Vorlauftemperatur
Rücklauftemperatur

Leistung
Megawattstd.

Durchfluss
Zählerrücksetzung

 Kilowattstd.

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BTR.H.SOL  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4

Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

Type:   Anforderung WW  
  WW_ANF.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:
Eingangsvar.:

Anforderung
(Schaltausg.)

Freigabe Anforderung
Warmwassertemp.

Solltemperatur

eff. Solltemp.

Br.Leistung
(Drehz. Ausg)

Solltemp.

Externer Schalter

9

10

11

 S 7 VL Solar pri

 S 5 RL Solar pri

 S 16 Durchfl.Sol.

 S 2 Puffer oben1

Type:

Eingangsvar.:

  Heizkreisregler  
  HEIZKR.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Heizkreis

Freigabe Pumpe
Freigabe Mischer
Raumtemperatur
Vorlauftemperatur
Aussentemperatur
Externer Schalter

Vorlaufsolltemp.

eff. Raumtemp.

Heizkreispumpe
(Schaltausg.)

Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

Wartungsbetr.
Frostschutzb.

Type:

Eingangsvar.:

  Heizkreisregler  

  HEIZKR.2  
Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Heizkreis
Freigabe Pumpe
Freigabe Mischer
Raumtemperatur

Vorlauftemperatur
Aussentemperatur
Externer Schalter

Vorlaufsolltemp.
eff. Raumtemp.

Heizkreispumpe
(Schaltausg.)

Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

Wartungsbetr.
Frostschutzb.

 A 4 Pu.Solar pri

 S 15 Temp.Raum1

 S 13 T.Heizkr.VL1

 S 12 Temp.Aussen
 A 8 Mischer AUF
 A 9 Mischer ZU

Misch.Hzkr1

 A 7 Pumpe-Hzkr1

12

 A 6 Pumpe-Hzkr2

 A 10 Mischer AUF
 A 11 Mischer ZU

Misch.Hzkr2

 S 14 Temp.Raum2

 S 11 T.Heizkr.VL2

 S 12 Temp.Aussen

13

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  

  MAX(An)2  
Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2

Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

 A 15  
 Analog - Ausgang

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  MAX(An)1  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3

Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

16

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  MAXFUNKT.3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich

Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK: 10 NWA: 3ANALOG319N

    Netzwerk - Ausgangsvariable    
DIGITAL3 NWK: 20 NWA: 3N 3

 S 10 Puffer mitte2

Umschaltventil Heizkreise Rücklauf

Heizkreise

Type:

Eingangsvar.:

  Zirkulation  
  ZIRKU  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zirkulation
Rücklauftemp.
Warmwassertemp.
Solltemp. Zirkuleitung

eff. ZRLSollT

Speichertemperatur

Status Zirkul.
(Schaltausg.)

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK: 10 NWA: 2ANALOG218N

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK: 10 NWA: 1ANALOG117N

    Netzwerk - Ausgangsvariable    
DIGITAL2 NWK: 20 NWA: 2N2

Beladung Boiler WW

1422

15

17

1S

16

5

A4

A1

S7

S6

A3

Kaltwasser
zulauf

OG

HZKR 1

EG

HZKR 2

WW 
Abgang

Zirkulation

S2

S8

S9

S10

S3

S4

S13 S11

S12

Außenfühler

Therme

A15

A 8
A 9

A 10
A 11

A7 A6

A5

AN2

SN1

SN2

AN3

A2

S15 S14

Type:

Eingangsvar.:

  Zirkulation  
  WW-BEREIT1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zirkulation

Rücklauftemp.
Warmwassertemp.
Solltemp. Zirkuleitung

eff. ZRLSollT

Speichertemperatur

Status Zirkul.
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BTR.H.BR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1

Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

    Netzwerk - Ausgangsvariable    
DIGITAL1 NWK: 20 NWA: 1N1

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  STARTS.BR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler (inv.)

Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6

Zählerrücksetzung

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  MINFUNKT.3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a

Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 10 Puffer mitte2

Type:

Eingangsvar.:

  Zirkulation  
  WW-BEREIT2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zirkulation
Rücklauftemp.
Warmwassertemp.
Solltemp. Zirkuleitung

eff. ZRLSollT

Speichertemperatur

Status Zirkul.
(Schaltausg.)

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK: 10 NWA: 1ANALOG117N

Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  ODER2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Logikfunktion

Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

18

19

21

20

23

24

Anforderung Heizung für HZ - Schicht

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  STARTS.BR2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler (inv.)

Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6

Zählerrücksetzung

25

 A 14 Datenleitung

 S 9 Puffer mitte1

1 2 3 4 5 6

Type:   Anforderung WW  
  WW_ANF.2  

Ausgangsvar.:
Bez.:
Eingangsvar.:

Anforderung
(Schaltausg.)

Freigabe Anforderung
Warmwassertemp.
Solltemperatur

eff. Solltemp.

Br.Leistung
(Drehz. Ausg)

Solltemp.

Externer Schalter


